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Restauratiebeurs 2013 

Klimaatbeheersing Pieterskerk 
Waarom 

meten = weten 
restauratie > voorkomen schade 
veranderd gebruik > veranderd binnenklimaat 
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Klimaatbeheersing Pieterskerk 
Wie 

Wim Eggenkamp  voorzitter bouwcommissie Pieterskerk, Rijksadviseur Monumenten 
Marc Stappers  RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) 
Jos van Roode  Monumentenzorg gemeente Leiden 
Barbara Lubelli  TU Delft 
Ton Jütte  zelfstandig adviseur, voorheen ICN 
Rob Van Hees  TNO-Bouw. TU Delft 
Henk Schellen  TU Eindhoven 
Kees Lau  architectenbureau Lau 
Paul Rietbroek  architectenbureau Veldman, Rietbroek, Smits 
Arie Kroon  energieadviesbureau Kroon 
Ton Boon  directeur bureau Stichting Pieterskerk 
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Klimaatbeheersing Pieterskerk 
Meten  

in constructies 
in ruimte 
buiten 
registreren gebruik 
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Klimaatbeheersing Pieterskerk 
Wat  

Relatieve luchtvochtigheid 
Temperatuur 
Vochtgehalte 
Verplaatsing 
Luchtverplaatsing 
CO2 

 
 
 

sensoren 11 (buiten) en 16 - maart '10
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sensoren 19 en 35- maart '10
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Klimaatbeheersing Pieterskerk 
Resultaat 

Doelbewuste keuze restauratiewijze 
Inzicht in resultaat van restauratie 
Inzicht in warmte profiel, effect opwarming 
Inzicht in veel meer, effect van isolatie, ventilatie, condensatie, droging 
Kansen voor besparingen in gebruik 
Besparing van restauratiekosten in de toekomst 
Betere gebruiksmogelijkheden 
Verantwoord gebruik 
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Klimaatbeheersing Pieterskerk 
Gebruikswaarde 

Bevochtiging Van Hagerbeer orgel uit 1638 
Doelgerichte verwarming gebouw 
Beperking van lekkage van energie uit het gebouw  
Comfort gebruikers 
Betere exploitatie gebouw 
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Klimaatbeheersing Pieterskerk 
En verder voor de Pieterskerk 

Voortzetten van registratie binnenklimaat 
Optimaliseren energiegebruik 

En voor alle  Monumenten 
Ervaring delen 
Kennis delen  
Beperking kosten 
 

Kans om de economie te stimuleren door de  overheid als ze deze 
ontwikkeling en toepassing van kennis structureel ondersteunen 


